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Объектом исследования является   котельная ЦОФ «Сибирь». 
Цель работы – провести анализ модернизации котельной ЦОФ «Сибирь» па-
ропреобразовательной установкой. 
 
В процессе исследования проводились расчеты годовых показателей теп-
ловой экономичности котельной ЦОФ «Сибирь» до и после реконструкции, 
расчеты экономических показателей после реконструкции, определение 
вредных и опасных факторов. 
 
В результате исследования определена необходимость модернизации ко-
тельной ЦОФ «Сибирь» паропреобразовательной установкой. 
 
Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: в проекте предусматривается монтаж паропреобразователь-
ной установки. В результате чего предполагается сократить расход пара на 
собственные нужды, повысить паропроизводительность.  
 
Степень внедрения: на данный момент разрабатывается внедрение нового 
оборудования. 
 
Область применения: теплоэнергетическая область, котельная ЦОФ «Си-
бирь».  
 
Экономическая эффективность/значимость работы определяет актуаль-
ность на данный момент, сравнительно небольшими затратами и быстрой 
окупаемостью. 
 






Обозначения и сокращения 
 
ГОСТ – государственный отдел стандартизации 
ДА – деаэратор атмосферный 
ДКВР – двухбарабанный котел, водотрубный, реконструирован 
ИОТ – инструкция по охране труда 
КПД – коэффициент полезного действия 
ПДК -  предельно-допустимая концентрация 
ПМЗ – пневматический забрасыватель 
СНиП – санитарные нормы и правила 
СН – санитарные нормы 
ХВО – химическая водоочистка 
ЦОФ – центральная обогатительная фабрика 
ЦСНГ – центробежный насос 







 Введение 7 
1 Краткое описание котельной ЦОФ «Сибирь» и ее оборудования 10 
1.1 Оборудование котельной 11 
2 Перспективы развития котельной ЦОФ «Сибирь» 15 
3 Обоснование варианта реконструкции котельной ЦОФ «Сибирь» 16 
4 Расчет годовых показателей тепловой экономичности котельной 
ЦОФ «Сибирь» до реконструкции 
17 
4.1 Расчет теплового баланса котла 17 
4.2 Расчет теплового баланса деаэратора 21 
4.3 Расчет пара потребителю 22 
5 Расчет годовых показателей тепловой экономичности котельной 
ЦОФ «Сибирь» после реконструкции 
24 
5.1 Расчет паропреобразовательной установки 24 
5.2 Расчет деаэратора 26 
5.3 Расчет количества тепла, выработанного котлом 27 
5.4 Тепло, отпущенное потребителю 28 
6 Расчет экономических показателей после реконструкции 29 
7 Социальная ответственность 34 
7.1 Производственная безопасность 34 
7.2 Опасные факторы 36 
7.3 Экологическая безопасность 39 
7.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 39 
7.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасно-
сти 
40 
8 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбе-
режение 
42 
8.1 Расчет затрат на проектирование 42 




ной паропреобразовательной установкой 
8.3 Эксплуатационные расходы 46 
8.4 Оценка экономической эффективности 46 
9 Заключение 48 







Одним из направлений энергосберегающей политики является рекон-
струкция действующих котельных. Для снижения себестоимости тепловой 
энергии уделяется особое внимание малозатратным технологиям, которые 
могут быть внедрены в короткие сроки. Модернизация котельных обеспечи-
вает  установку нового оборудования взамен износившегося устаревшего.  
Реконструкция намного дешевле, чем построить новое производство, а ре-
зультат приносит повышение выработки тепловой энергии, повышение КПД.                               
На действующей котельной ЦОФ «Сибирь»  при подаче пара на производ-
ственные нужды отсутствует возврат конденсата. Технико-экономические 
показатели котельной могут быть улучшены если установить паропреобразо-
вательную установку, которая обеспечит восполнение затрат добавочной во-
ды в деаэратор. Это улучшит качество воды подаваемой в котел, уменьшит 
продувку котла от солей жесткости, которые отлагаются на тубах и умень-
шают теплопроводность.  
     В зависимости от конкретных условий для решения данной задачи 
могут применяться различные подходы. Одним из путей  реконструкции ко-





1 Краткое описание котельной ЦОФ «Сибирь» и ее оборудования 
 
 Производственная котельная ЦОФ «Сибирь» предназначена для выра-
ботки насыщенного пара, который используется для просушки обогащенного 
угля, прогрева вагонов, которые поставляют уголь, также  подавления пыли в 
производственном процессе. На рисунке 1 - плане сетей ЦОФ «Сибирь» по-
казаны  паровые сети. На рисунке 2 приведена тепловая схема котельной. 
 
           
 
 
          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           






Рисунок 2 - Тепловая схема котельной ЦОФ «Сибирь». 
 
1.1 Оборудование котельной 
 
В котельной установлены два паровых котла типа ДКВР 10/13. 
Производительность -10 т/ч пара; 
Давление в барабане – 1.3 МПа (13кгс/см2); 
Температура пара – 150-1900С; 
Водяной объем котла – 9,04 м3; 
Паровой объем котла – 2,56 м3; 
Температура питательной воды – 80-1020С. 
Паровой котел ДКВР-10/13-двухбарабанный котел водотрубный, ре-
конструированный, изготовлен Бийским котельным заводом. Диаметр бара-
бана 1000 мм, толщина стенки 14мм. Барабаны выполнены из стали  марки 
20К, днище барабана 16ГС/09Г2С. Верхний и нижний барабаны соединены 
трубами ф51х2,5 мм, образуя кипятильный пучок (циркуляционный контур). 
Котлы ДКВР применяют с продольным расположением барабанов, причем 
нижний барабан укорочен, что позволяет в передней части котла разместить 




экраны поступает из коллекторов, а пароводяная смесь отводится в перед-
нюю часть барабана. Опускные трубы экранов служат одновременно опора-
ми передней части верхнего барабана. В котлах экранированы не только бо-
ковые стенки топки, но и фронтальные и задние части. Между трубами ко-
тельного пучка предусмотрены вертикальные перегородки, обеспечивающие 
более полное омывание труб газами в результате горизонтальных поворотов. 
В верхнем барабане установлено паросепарирующее устройство. 
В качестве топочного устройства для сжигания каменных углей к котлу 
ДКВР-10/13 применяется топка механическая ТЧЗМ 2700/4000. 
Котел ДКВР-10/13 оборудован двумя предохранительными клапанами 
пружинного типа. Они защищают котел от превышения давления более чем 
на 10% разрешенного значения. По назначению они подразделяются на рабо-
чие и контрольные. Устанавливают на патрубках, присоединенных непосред-
ственно к барабану котла. 
Так же котел оборудован отдельно стоящим чугунным блочным эко-
номайзером типа ЭП1-330. 
Температура воды на входе – 80-120оС; 
Температура на выходе на 20оС ниже температуры насыщенного пара в 
котле; 
Поверхность нагрева – 330,4 м2; 
Длина трубы - 2000мм. 
Данный экономайзер не кипящего типа с облегченной обмуровкой. Со-
бирается из ребристых труб (секций) по торцам которых имеются квадратные 
фланцы, на которые опираются последующие секции при сборке в пакет. 
Между собой секции соединяются  калачами. Вода подается снизу вверх эко-
номайзера и идет по каждой секции последовательно, а дымовые газы сверху 
по межтрубному пространству. 
Циркуляция воды в котле естественная. Питательная вода по питатель-
ным трубопроводам поступает в верхний барабан, где смешивается с котло-




коллектора экранов, в экранных трубах пароводяная смесь поднимается в 
верхний барабан, где сепарируется, пар идет потребителю. 
Насосы подобраны таким образом, что создаваемый ими напор обеспе-
чивает питание котлов при рабочем давлении, с учетом гидростатической 
высоты и потерь давления воды. Агрегат состоит из насоса и приводного 
двигателя, установленных на одной раме. Насос типа ЦСНГ-38/132. 
Производительность – 38 м3/ч; 
Напор – 132 кгс/см2; 
Мощность – 30 кВт 
Число оборотов – 3000 об/мин. 
Насос состоит из корпуса и ротора. К корпусу относятся крышки вса-
сывания и нагнетания, корпуса направляющих аппаратов, направляющие ап-
параты, крышки всасывания и нагнетания стягиваются стяжными болтами. 
Водоснабжение котельной осуществляется артезианской скважиной и 
технической водой с водозабора реки Томь. На котельной предусмотрена до-
котловая обработка воды по двухступенчатой схеме Nа-катионирования.   
 Nа-катионитовая установка предусмотрена для умягчения исходной 
воды используемой для подпитки котлов. 
После водоподготовительной установки вода поступает на дегазацию в 
деаэраторную установку атмосферного типа ДА-15. 
Производительность – 10  т/ч; 
Емкость аккумулирующего бака – 7,5 м3; 
Рабочее давление – 0,01-0,02 кгс/см2; 
Температура деаэрированной воды – 1020С; 
Мах и мin подогрев воды в деаэраторе -40-100С; 
Суть дегазации воды заключается в удалении растворенных в ней газов 
(кислорода, углекислого газа). Химически очищенная вода подается сверху 
деаэрационной колонки, переливаясь в ней с дырчатой тарелки на тарелку, в 




ные газы в воде уходят с остатками пара в атмосферу. Вода стекает в бак, а 
оттуда на питательные насосы и в верхний барабан котла. 
Котел оснащен автоматической системой для автоматического поддер-
жания давления пара постоянным, подачи топлива, регулятором подпитки 
питательной воды в барабане котла, а также для отключения котла в преда-
варийном состоянии. 
В качестве вспомогательного оборудования котла используются тяго-
дутьевые устройства. К ним относятся дымососы и дутьевые вентиляторы.  
Вентиляторы и дымососы относятся к нагнетательным аппаратам лопастного 
типа. Вентиляторы-предназначены для подачи воздуха в топки котлов для 
горения топлива, дымососы - для удаления из котлоагрегата продуктов горе-





2 Перспективы развития котельной ЦОФ «Сибирь» 
 
Производственная котельная ЦОФ «Сибирь» запущена в работу в 1972 
году. Это большой срок эксплуатации оборудования. Оборудование рано или 
поздно начинает приходить в негодность,  следовательно, снижается эффек-
тивность. Для развития котельной необходимо проводить ряд обоснованных 
мер для повышения надежности и экономичности теплоснабжения. 
Предлагаемые мероприятия по оптимизации работы котельной, повы-
шению энергоэффективности работы основного и вспомогательного обору-
дования котельной ЦОФ «Сибирь»: 
1. Уменьшение удельного веса затрат топлива на выработку 
пара, путем применения рекомендованного заводом-изготовителем 
марки угля, контролировать соответствие поступающего топлива ха-
рактеристикам, указанных в сертификатах. 
2. Ремонт и замена газоходов, что приведет к сохранению 
КПД котла. 
3. Замена топочной решетки котла №2 в виду полного износа. 
4. Для надежной подачи топлива оснастить тракт топливопо-
дачи виброплитами, установить дополнительный вибратор и дистанци-
онно управляемый шибер на шлаковый бункер. 
5. Замена питательной линии. 
6. Восстановление и настройка приборов учета тепловой 
энергии. 
7. Установка бесконтактных счетчиков учета воды по всем 
направлениям потребления. 
8. Разработка и монтаж системы сбора технологичных выпа-
ров с деаэратора и их возврат в линию питательной воды. 
9. Замена сульфоугля в фильрах ХВО на катионит. 
10. Реконструкция системы паро- и трубопроводов с целью 





3 Обоснование варианта реконструкции котельной ЦОФ «Сибирь» 
 
 Котельная ЦОФ «Сибирь» бесперебойно работает 44 года. Оборудова-
ние износилось и устарело.  За несколько предыдущих лет на котельной была 
произведена полная замена парового котла № 1, установлены современные 
пульты автоматического регулирования котлом. В дальнейшем планируется 
все более усовершенствовать работу котельной, что будет способствовать 
повышению эффективности выработки тепловой энергии потребителю.  
 Модернизация представляет собой замену и внесение обоснованных  
изменений улучшающих работу котельной по все параметрам. Одним из спо-
собов повышения тепловой экономичности котельной ЦОФ «Сибирь» явля-
ется монтаж паропреобразовательной установки. При  этом конденсат грею-
щего пара полностью сохранится, что сократит добавку химически обрабо-
танной воды для подпитки котла. 
 Конденсат представляет собой дистиллированную воду, в которой по-
чти не содержится растворенных твердых веществ. Для уменьшения концен-
трации растворенных твердых веществ в котловой воде часть воды из котлов 
приходится удалять путем продувки. Чем больше конденсата возвращается в 
котел в качестве питательной воды, тем меньше необходимость  в продувке, 
а, значит, будет теряться меньше тепла. 
«Первичный» пар, испаряя подаваемую в паропреобразовательную 
установку воду, генерирует «вторичный» пар, который и направляется по-
требителям, а высококачественный конденсат греющего пара остается без 
потерь в цикле. 
Правильная организация сбора и использование конденсата позволяют 
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8 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбе-
режение 
8.1 Расчет затрат на проектирование 
 
8.1.1 Для внедрения проекта следует вложить капитальные затраты, 
которые пойдут на приобретение оборудования, а также ряд необходимых 
издержек. 
Вкладываются и текущие  затраты, которые включают в себя заработ-
ную плату проектировщику, руководителю и социальные отчисления. 
8.1.2 Определяем затраты на проектирование по формуле: 
Кпр=Имат+Иам+Исоц+Ипр+Изп+Инакл                                  (8.1)          
где, Имат =3500 руб материальные затраты, 
Иам - амортизация оборудования, 
Исоц - социальные отчисления, 
Ипр - прочие издержки, 
Изп - затраты на заработную плату, 
Инакл - накладные издержки. 
8.1.3 Определим издержки на амортизацию оборудования: 
Иам=Тисп/Ткал∙Цт∙1/Тсл=60/365∙29000∙1/7=681руб,              (8.2) 
где, Тисп=60 дней, время использования оборудования, 
Ткал=365дней - календарный год, 
Цт =29000 руб, стоимость оборудования, 
Тсл=7 лет - срок службы оборудования. 
8.1.8 Затраты на заработную плату рассчитываются как: 
рук инжФЗП ЗП ЗП  ,                                          (8.3) 
где: ЗПрук – заработная плата руководителя; 





Таблица 8.1 – Перечень работ и оценка времени их выполнения 
















































8.1.5 Заработная плата руководителя рассчитывается как: 
0 1 2( )
мес
ЗПИ ЗП К Д К    ,                                    (8.4) 
где – месячный оклад 23300 руб; 
К1 – коэффициент учитывающий отпуск 10%; 
Д – доплата за интенсивность труда 2200 руб; 





. (23300 1,1 2200) 1,3 36179 .рук месЗПИ рублей                            (8.5) 








И n  ,                                           (8.6) 
где - мес
ЗПИ – заработная плата руководителя за месяц; 









И n руб     .                     (8.7)   
8.1.7 Заработная плата инженера рассчитывается как: 
0 1 2
мес
ЗПИ ЗП К К   ,                                                 (8.8) 
где ЗП0– месячный оклад 14500 руб; 
К1 – коэффициент учитывающий отпуск 10%; 
К2 – районный коэффициент 30%. 
. 14500 1,1 1,3 20735 .инж месЗПИ руб                                      (8.9) 









И n рублей     .              (8.10) 
 8.1.9 Издержки на заработную плату составят: 
. . . 6891 20735 59242,8 86868,8 .рук факт инж мес инж фактЗП зп ЗПФЗП И И И руб        
(8.11) 
 8.1.10 Социальные отчисления рассчитываются как: 
0,3 86868,8 0,3 26060,64 .coИ ФЗП руб                         (8.12) 
8.1.11 Прочие затраты рассчитываются как: 
0,1 ( )
0,1 (3500 681 86868,8 26060,64) 11711,04 .
проч мат ам зп coИ И И И И
руб
     







8.1.12  Накладные расходы рассчитываются как: 
200% 200% 86868,8 173737,6 .наклИ ФЗП руб               (8.14) 
 8.1.13 Смета затрат на проект составит: 
3500 681 86868,8 26060,64 11711,04 173,737,6 302559,1 .
пр мат ам зп co пр наклК И И И И И И
руб
      
      
 
(8.15) 
Полученные результаты затрат на проект  приведены в таблице  2. 
Таблица 8. 2 - Данные затрат на выполнение ВКР 
Вид затрат Стоимость, руб. 
Материальные затраты 3500 
Амортизационные затраты 681 
Затраты на заработную плату 86868,8 
Социальные отчисления 26060,64 
Прочие затраты 11711,04 
Накладные расходы 173737,6 
Итого 302559,1 
 
8.2 Определение капитальных вложений на модернизацию котель-
ной паропреобразовательной установкой 
Таблица 8.3 – Основное и вспомогательное оборудование для осу-







Паропреобразовательная установка 1    1360000 
Редукционная установка 1     54000 
Циркуляционный насос 1     35000 
Запорная и регулирующая арматура 8     210000 
Прочее     52000 





8.3 Эксплуатационные расходы 
 
Для внедрения данной работы, потребуются затраты на необходимое 
оборудование, запорную и регулирующую арматуру и т.д. 
8.3.1 Общие затраты на работу, с монтажом: 
общ об монтК К И  ,                                        (8.16) 
где:  Имонт=256650 руб, принимается от  Кобщ 15%; 
1711000 256650 1967650 .обК руб                         (8.17) 
8.3.2 Капитальные вложения во внедряемую часть составят: 
302559,1 1967650 2270209,1 .вндр пр обК К К руб          (8.18) 
8.3.3 Так как будет эксплуатироваться новое оборудование, потребу-
ется доплата персоналу за обслуживание, а также нужны средства для без-
аварийного обслуживания: 
330000 384000 714000 .год надб обслИ И И руб                  (8.19) 
 
 8.4 Оценка экономической эффективности 
 
К основным экономическим показателям относится мощность котель-
ной, годовая выработка теплоты и пара и соответственно их отпуск потреби-
телям, расходы топлива. Важнейшим экономическим показателям является 
себестоимость отпущенной теплоты. 
В результате расчета тепловой схемы к установке  принята паропре-
образовательная установка, которая восполняет потери конденсата. 
Котельная предназначена для выработки пара, который идет на техно-
логический процесс. 
Технико-экономические обоснование проекта с паропреобразователь-
ной установкой. 
При модернизации котельной новым оборудованием расход топлива 




ется в выработке конденсата, который восполняет потери воды в деаэраторе, 
при этом возрос отпуск тепла потребителю, что позволяет получить прибыль 
и окупаемость установки.  
 8.4.1  Прибыль балансовая: 
Пб = 𝑄пот ∙ 𝜏теп − Игод,                                        (8.20) 
где - 𝑄пот- годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год; 
𝜏теп −тариф на отпуск тепловой энергии, действующий в данном ре-
гионе, руб/Гкал. 
 Пб = 48778 ∙ 80 − 714 ∙ 10
3 = 3728240 руб.           (8.21) 
8.4.2  Прибыль чистая: 
Пч = Пб − Н,                                                       (8.22) 
где  Н - налог на прибыль, 20 %. 
Пч = 3728240 − 20% = 2982 ∙ 10
3 руб.                   (8.23) 







= 0,76 года.                              (8.24) 
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